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Vorwort  
Dieses Arbeitsblatt wurde vom Projektkreis „Anlagentechnik“ im verbändeübergreifenden gemein-
schaftlichen Technischen Komitee „Erneuerbare Gase“ erarbeitet. Es dient als Grundlage für die Pla-
nung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme von Anlagen zur Aufbereitung von Biogasen 
zu Biomethan sowie für Anlagen zur Einspeisung von Biomethan und synthetischem Methan (SNG) in 
Gastransport- und Verteilungssysteme.  

Seit April 2012 haben der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), der Fachverband 
Biogas e. V. (FvB) und die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 
eine enge fachliche Kooperation im Bereich Biogas vereinbart. Ein wesentliches Ziel dieser Zusam-
menarbeit ist es, hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Anforderungen an die Errichtung und den Be-
trieb von Biogasaufbereitungsanlagen konsistente Mindeststandards zu etablieren. 

Die vorliegende Ausgabe des Arbeitsblatts ist eine vollständig überarbeitete Version der Ausgabe des 
Jahres 2014 und erscheint erstmalig auch im DWA-Regelwerk.  

Bei der Novellierung dieses Arbeitsblatts fanden wesentliche, insbesondere sicherheitstechnische 
und elektrotechnische Neuerungen, Reduzierung von Emissionen, neue gesetzliche Regelungen so-
wie aktuelle Normen und Technische Regeln Beachtung.  

Es wurden grundsätzliche Anforderungen an die Informationssicherheit und PLT-gestützte Sicher-
heitseinrichtungen in das Arbeitsblatt aufgenommen (PLT: Prozessleittechnik) und die diesbezügli-
chen Begriffe an den Stand der Technik angepasst. 

Umfassende Anpassungen fanden in diesem Zusammenhang bei der Definition der „Wesentlichen Än-
derungen“ statt. Nach der Überarbeitung des Arbeitsblatts sind „Wesentliche Änderungen“ alle Än-
derungen, die das Sicherheitskonzept der Anlage berühren. Eine erweiterte Beispielsammlung rundet 
die Definition ab. 

Die sich im Anhang befindliche Ex-Zoneneinteilung von Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlagen 
wurde an die neuste Ausgabe der EX-RL-Beispielsammlung angepasst.  

Das Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt G 265-1:2014-03 und erscheint erstmalig im DWA-
Regelwerk. 

Änderungen 
Gegenüber G 265-1:2014-03 wurden folgende Änderung vorgenommen: 

a) Aktualisierung der Titel der Technischen Regeln in Abschnitt 2 und im Literaturverzeichnis; 

b) Ergänzung der allgemeinen Anforderungen an Kohlenstoffdioxid unter Abschnitt 4.8; 

c) In Abschnitt 5 werden die Anforderungen an den Explosionsschutz nun aktualisiert und gebündelt 
behandelt;  

d) Einbeziehung von Wasserstoff mit Verweis auf DVGW G 265-3 (A) unter 8.1 Allgemeine Funktions-
anforderungen;  

e) Anpassung der PLT-Sicherheitseinrichtungen durch die Ergänzung von Prozessleitsystemen zur 
Realisierung der Schutzfunktionen entsprechend DIN EN 61511-1 bis 3; 

f) Ergänzung der Rohrleitungen durch erdverlegte Rohrleitungen, Funktionsleitungen, flexible Rohr-
leitungen und Verbindungen sowie Schlauchleitungen aus Elastomeren;  

g) Aufnahme von Anforderungen zur Begrenzung von Umwelteinflüssen. Darunter fallen zum Bei-
spiel Anforderungen an die Dichtheit der Anlage;  

h) Prüfzuständigkeiten vor Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen wurden ergänzt; 
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i) Redaktionelle Anpassung des Anhangs B (Ex-Zoneneinteilung) an die aktuellen EX-RL-Beispiele; 

j) Darüber hinaus wurden redaktionelle und normative Anpassungen vorgenommen.  

In diesem Arbeitsblatt werden, soweit wie möglich, geschlechtsneutrale Bezeichnungen für perso-
nenbezogene Berufs- und Funktionsbezeichnungen verwendet. Sofern dies nicht möglich ist, wird die 
weibliche und die männliche Form verwendet. Ist dies aus Gründen der Verständlichkeit nicht möglich, 
wird nur eine von beiden Formen verwendet. Alle Informationen beziehen sich aber in gleicher Weise 
auf alle Geschlechter. 

Frühere Ausgaben 
Kein Vorgängerdokument im DWA-Regelwerk 
DVGW G 265-1:2014-03 
DVGW VP 265-1:2008-04 

DWA-Klimakennung 
Im Rahmen der DWA-Klimastrategie werden Arbeits- und Merkblätter mit einer Klimakennung aus-
gezeichnet. Über diese Klimakennung können Anwendende des DWA-Regelwerks schnell und einfach 
erkennen, in welcher Intensität sich eine technische Regel mit dem Thema Klimaanpassung und Kli-
maschutz auseinandersetzt. Das vorliegende Arbeitsblatt wurde wie folgt eingestuft: 

KA0 = Das Arbeitsblatt hat keinen Bezug zur Klimaanpassung 

KS1 = Das Arbeitsblatt hat indirekten Bezug zu Klimaschutzparametern 

Einzelheiten zur Ableitung der Bewertungskriterien sind im „Leitfaden zur Einführung der Klimaken-
nung im DWA-Regelwerk“ erläutert, der online unter www.dwa.info/klimakennung verfügbar ist. 
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Verfasserinnen und Verfasser 
Das vorliegende Arbeitsblatt wurde durch folgende Gremien verabschiedet: 

 DVGW-Technisches Komitee „Erneuerbare Gase“ 

 DVGW-Lenkungskomitee „Gasversorgung“ 

 FvB/DVGW/DWA-Arbeitsgruppe „Biogaserzeugung“ 

 DWA-Fachausschuss KEK-8 „Biogas“ 

 DWA-Hauptausschuss „Kreislaufwirtschaft, Energie und Klarschlamm“ 

Projektbetreuer in der DWA-Bundesgeschäftsstelle: 

REIFENSTUHL, Reinhard  Dipl.-Ing., Hennef 
Abteilung Wasser- und Abfallwirtschaft 

Projektbetreuer in der DVGW-Bundesgeschäftsstelle 

FAHLING, Felix  M. Sc., Bonn 
Referent Ordnungsrahmen Gastechnologie und Energiesysteme 
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Hinweis für die Benutzung 
Dieses Arbeitsblatt ist das Ergebnis ehrenamtlicher, technisch-wissenschaftlicher/wirtschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Satzung, Geschäftsordnung der 
DWA und dem Arbeitsblatt DWA-A 400) zustande gekommen ist. Für ein Arbeitsblatt besteht nach 
der Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig sowie all-
gemein anerkannt ist. 

Jeder Person steht die Anwendung des Arbeitsblatts frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich 
aber aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. 

Dieses Arbeitsblatt ist eine wichtige, jedoch nicht die einzige Erkenntnisquelle für fachgerechte  
Lösungen. Durch seine Anwendung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln 
oder für die richtige Anwendung im konkreten Fall; dies gilt insbesondere für den sachgerechten 
Umgang mit den im Arbeitsblatt aufgezeigten Spielräumen. 

Normen und sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder ande-
rer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen Regeln der 
DWA gleich, wenn mit ihnen dauerhaft das gleiche Schutzniveau erreicht wird. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Technische Regel gilt für die Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme von 
Anlagen zur Aufbereitung von Biogasen auf die Beschaffenheit von Grundgasen der 2. Gasfamilie ge-
mäß Arbeitsblatt DVGW G 260 und für Anlagen zur Einspeisung von Biomethan und synthetischem 
Methan (SNG) in Gastransport- und Verteilungssysteme.  

 
Bild 1: Anwendungsbereich: Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas  
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Das vorliegende Arbeitsblatt dient als Grundlage für die Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und Inbe-
triebnahme von Anlagen zur Aufbereitung von Biogasen und für Anlagen zur Einspeisung von Biomethan und 
synthetischem Methan (SNG) in Gastransport- und Verteilungssysteme. 

Einen Schwerpunkt des Arbeitsblatts bilden die sicherheitstechnischen Anforderungen sowie die Beachtung 
von Umweltaspekten, unter anderem um Freisetzungen von Methan durch geeignete konstruktive und ope-
rative Maßnahmen für alle Betriebszustände möglichst zu vermeiden. Ausführlich wird auf die Aspekte des 
Explosionsschutzes und der Vermeidung bzw. Absicherung gegen unzulässige Betriebszustände eingegangen 
und entsprechende Anforderungen an Anlagen, Bauteile und Baugruppen werden definiert. Ebenso werden 
die erforderlichen Prüfungen vor Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen umfassend erläutert. 

Das Arbeitsblatt richtet sich insbesondere an Planende und Betreiber von Anlagen zur Aufbereitung von Bio-
gasen zu Biomethan sowie von Anlagen zur Einspeisung von Biomethan und synthetischem Methan (SNG) in 
Gastransport- und Verteilungssysteme.
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